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Istniejgca komora
urzowa

Centrala wywiewna
podwieszana typ
VS—15—R-S/FV-T
V = 1650m3/h

Centrala nawiewna
podwieszana typ
VS—15-R-H/S-T
V = 1650m3/h

Istniejqca
Nagrzewniea
ZI1°3C?7 70*C

o
mocy 21,1 ?(W

””””” obiekt Wojewddzki Szpital Zespolon data
,,,, adres bud. ! P P Y‘ 2013
" ul. Poznanska 79, 62—800 Kalisz marzec

Modernizacja pomieszczen Pracowni | sk
Endoskopii — kondygnacja 4c 1:50
Kalisz, ul Poznanska 79
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branza SANITARNA
Imig i nazwisko nr uprawnien podpis
opracowat inz. Wlodzimierz Warkocz UAN 7342-37/93
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