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ODDZIAL CHOROB WEWNETRZNYCH Il
KONDYGNACJA 10 A

Projekt koncepcyjny
| etap: wykonanie okablowania SSP i
montaz gniazd czujek pozarowych

LEGENDA

Centrala sygnalizacji pozaru
BOSCH FPA 5000

Optyczna czujka dymu FAP-425-DO-R +
sygnalizator akustyczny petlowy FNM-420U-A-BS w
jednym gniezdzie

Podwajna optyczna czujka dymu FAP-425-DO-R

Podwajna optyczna czujka dymu FAP-425-DO-R
R (miedzystrop) z wskaznikiem zadziatania

Reczny ostrzegacz pozaru FMC-210-DM-G-R

Sygnalizator akustyczny petlowy FNM-420U-A-BS

INWESTOR:

Wojewodzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny

ADRES:
ul Poznariska 79, 62-800 Kalisz

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Modernizacja Segmentu A - Oddziat Chordb Wewnetrznych |l

PROJEKTOWAL.:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

Arkadiusz Poro$

49112015

BRANZA:
SLABE PRADY

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:

10.05.2016

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Elektrosys s.c.
ul. Gérnoslaska 56
62-800 Kalisz

TYTUL RYSUNKU:

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU - KONDYGNACJA 10A

NR RYSUNKU:

SSP_10A




